В сентябре 2021 года работники Толочинского РОЧСзавершили проведение внеплановых проверок объектов смассовым и круглосуточным пребываем людей, в том числе детей, проводимых в рамках поручения Главы государства.Надзорной работой были охвачены Кохановский горпоселковый Дом культуры государственного учреждения культуры «Толочинский районный центр культуры и народного творчества», отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района», детский социальный приют государственного учреждения образования «Толочинский социально-педагогический центр», учреждение здравоохранения «Толочинская центральная районная больница». 
При проведении проверок было установлено, что в целом работа по обеспечению пожарной безопасности в организациях проводится. Однако проведенные проверки выявили ряд нарушений норм и правил пожарной безопасности:
1. учреждение здравоохранения «Толочинская центральная районная больница»:
1.1	 допускается использование самоспасателей с истекшим сроком эксплуатации;
1.2.	на путях эвакуации в коридорах отделения стоматологии на 1 этаже, поликлиники на 3, 4 этажах, применяются отделочные материалы (ПВХ, МДФ, деревянная отделка, окрашивание горючими красками) с неизвестными показателями пожарной опасности;
1.3.	на дверях центрального выхода, дверях разделяющих коридоры, расположенных на путях эвакуации установлены замки без возможности их свободного открывания изнутри без помощи ключа;
1.4.	имеющаяся общеобъектовая инструкция не соответствует требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
1.5.	в имеющейся программе вводного противопожарного инструктажа отражены не все вопросы в соответствии с требованиями.
2. Детский социальный приют государственного учреждения образования «Толочинский социально-педагогический центр»:
2.1.	работники, задействованные в реализации плана эвакуации, не обеспечены самоспасателями ;
2.2.	допускается применение на путях эвакуации отделочных материалов (линолеума) с неизвестными показателями пожарной опасности;
2.3.	- допускается использование замков на дверях, расположенных на путях эвакуации без возможности их свободного открывания изнутри без помощи ключа;
2.4.	допускается размещение под маршами эвакуационной лестничной клетки горючих материалов;
2.5.	не обеспечено проведение оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта соответствующей формы;
2.6.	допускается хранение имущества, строительных материалов, красок в бытовом помещении на 1 этаже здания.
3.	Кохановскийгорпоселковый Дом культуры государственного учреждения культуры «Толочинский районный центр культуры и народного творчества»:
3.1.	необеспечена подготовка работников по программам пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;
3.2.	работники, задействованные в реализации плана эвакуации, не обеспечены самоспасателями;
3.3.	допускается применение на путях эвакуации отделочных материалов (линолеума) с неизвестными показателями пожарной опасности;
3.4.	двери входа в лестничную клетку со 2 этажа здания открываются не по направлению движения к выходу из здания;
3.5.	 не обеспечено проведение оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта соответствующей формы;
3.6.	не обеспечено свободного открывания на всю ширину дверей эвакуацинного выхода из помещения зрительного зала;
3.7.	не верно указаны места расположения пожарных кранов на плане эвакуации с 1 этажа здания. Места расположения огнетушителей не соответствуют отметкам на плане. Неверно указаны расположения помещений 2 этажа здания;
3.8.	не все места расположения огнетушителей, а также места расположения пожарных кранов обозначены опознавательными знаками;
3.9.	допускается хранение декораций в подвальном помещении здания.
4. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района»:
4.1.	допускается эксплуатация самоспасателей с истекшим сроком эксплуатации;
4.2.	 не обеспечено проведение инструктажей по правилам применения самоспасателей с работниками, задействованными в реализации плана эвакуации людей из здания;
4.3.	не обеспечено проведение тренировочных занятий по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности с составлением акта;
4.4.	допускается эксплуатация электрочайника вне специально отведенного помещения.
За допущенные нарушения лица ответственные за пожарную безопасность привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
[bookmark: _GoBack]О том, что большинство чрезвычайных ситуаций дело рук самого человека, известно каждому. И обязанность каждого руководителя и должностных лиц организаций обеспечить такой уровень пожарной безопасности на своем объекте, который исключал бы возникновение чрезвычайных ситуаций, а также обеспечил безопасность находящихся в здании людей. 

