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ИНФОРМАЦИЯ

о разрывах котлов единичной мощностью до 100 кВт,

работающих на твердых видах топлива

Отопительный период 2017/2018 года только начался, но уже есть пострадавшие и жертвы от разрыва бытовых отопительных котлов, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью 
менее 100 кВт, не поднадзорные Госпромнадзору.

30 сентября в жилом доме в агрогородке Мали Островецкого района Гродненской области произошел разрыв отопительного котла без последующего горения.

В результате происшествия хозяин дома (1955 г.р.) получил ожоги, 
а его жена – рваную рану бедра. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, женщина – в состоянии средней степени тяжести.

Оказалось, что хозяин дома растопил в подвале дома котел, забыв открыть кран подачи воды. Через некоторое время он спустился в подвал и, увидев, что кран перекрыт, открыл его, в результате чего произошел разрыв котла.

6 октября в частном жилом доме в Осиповичах в результате отсутствия циркуляции теплоносителя произошел разрыв котла. Взрывной волной нанесены телесные повреждения не совместимые с жизнью хозяину дома.

С начала 2017 года это уже 7 чрезвычайное происшествие, связанное с разрывами бытовых отопительных котлов.

Основной причиной разрывов котлов является прекращение циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в котле (замерзание систем отопления (расширительных баков). 

Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления. 

В целях предотвращения разрывов котлов необходимо придерживаться рекомендаций Госпромнадзора по их безопасной эксплуатации (памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива (прилагается).

Также в республике на балансе субъектов хозяйствования 
в эксплуатации находятся мини-котельные, суммарной мощностью менее 200 кВт, с установленными в них котлами единичной мощностью менее 100 кВт, которые не подлежат регистрации в Госпромнадзоре
и за которыми Госпромнадзор надзор не осуществляет.

Руководитель субъекта хозяйствования, осуществляющего эксплуатацию таких мини-котельных, в целях обеспечения содержания в исправном состоянии и безопасной эксплуатации котлов обязан:

назначить в необходимом количестве работников, занятых эксплуатацией и обслуживанием котлов (далее - обслуживающий персонал), обученных по профессиям, дающим право выполнять работы по обслуживанию котлов. В соответствии с Выпуском 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.03.2004 г. № 33, работа по обслуживанию водогрейных котлов, работающих на твердом топливе, является характеристикой работ, выполняемых рабочим по профессии «машинист (кочегар) котельной». В соответствии с трудовым законодательством, Общими положениями ЕТКС, работники, выполняющие работы 
по профессиям рабочих, должны иметь соответствующую квалификацию, дающую право выполнять работы по профессии. Согласно абзацу 10 части первой статьи 1 Трудового кодекса Республики Беларусь квалификация рабочего подтверждается документами об образовании (документами 
об обучении) установленного образца или записью о присвоении разряда по профессии в трудовой книжке;

разработать и утвердить производственные инструкции 
для обслуживающего персонала, определяющие порядок безопасного выполнения работ с учетом компоновки оборудования и в соответствии 
с требованиями Правил, руководством по монтажу и эксплуатации организации-изготовителя с учетом особенностей установленных котлов. Обеспечить выполнение обслуживающим персоналом этих инструкций;

установить такой порядок, чтобы обслуживающий персонал вел тщательные наблюдения за порученным ему оборудованием путем его осмотра, проверки исправности действия арматуры, контрольных измерительных приборов, предохранительных клапанов, средств сигнализации и защиты, питательных насосов. Для записи результатов осмотра и проверки должен вестись сменный журнал;

обеспечить обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний работающих по вопросам охраны труда в порядке, установленном Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175;

организовать контроль за состоянием элементов котла, экономайзера в соответствии с инструкцией по монтажу, пуску, регулированию 
и обкатке изделий и руководством по эксплуатации организации-изготовителя;

приказом по организации назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, прошедшего проверку знаний Правил в комиссии организации по вопросам охраны труда. Данная ответственность должна быть возложена на начальника (мастера) котельной, а при отсутствии в штате котельной начальника - на специалиста или представителя администрации, выполняющего функции начальника (мастера) котельной. Допускается также привлекать 
по договору ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица должны быть записаны в паспорт котла;

обеспечить проведение технического освидетельствования, технического диагностирования, испытаний, освидетельствований котлов;

приостанавливать эксплуатацию котлов, экономайзеров самостоятельно в случае обнаружения неисправностей, влияющих 
на безопасную эксплуатацию котлов или безопасность обслуживающего персонала, либо в случае аварии или инцидента.
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ExxeroaHo B Pecnybnuke benapycb nponc-
xoanT 6onee 10 B3pbIBOB GbITOBLIX KOTNOB, B
pesynbTaTe KOTOPbIX IMGHYT oAy

OCHOBHOE KONIMYeCTBO upezauuaﬁnhlx
POMCLUECTBIIA PUXOANTCA Ha HAYaso OTOMUTENb-
HOrO CE30Ha, 47151 KOTOPOro XapaKkTepHa MoNoXM-
TenbHas TeMnepaTypa Bo3A4yxa B AHEBHOE BpeMsl.

Houblo cToNGMK TepMOMETpa OnyckaeTcs
HIDKe HyNeBoii OTMETKM, UTO NPUBOAWT K 3aMep3a-
HUIO TPy60NPOBO/AOB M PaCcLUMpUTENbHBLIX 6aKoB C
IpeKpaLLEHNEM LMPKYTISILIN BOAbI.

OUMCTUTL MOBEPXHOCTY BHYTPU KOTAa U
AbIMOXOAbI OT CaXMW. BbINONHUTL npu NEOGXOAM'
MOCTM NX PEMOHT;

NpOBECTW PEBU3NIO UNN 3aMEHUTL Ha
MCNpaBHYO 3aNOPHYIO U NPeAO0XPaHUTENbHYIO
apmatypy;

MPOMbITb CUCTEMY OTOMNEHUA U 3anon-
HWTb €€ BOAOIA;

y6eanTbCca B repMeTMYHOCTM KoTNa n
CUCTEMbI OTONNEHNS;

TeNnon301MpoBaTh HaXOASWMECS Ha
YepAake 1 B HeoTan/IMBaeMbIX NOMELEeHUAX Tam
Tpy6ONpoOBOALI M PaCLUMPUTENbHbII 6aK.
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OcHOBHOE KOnMHECTBO Ul € 6BTOBbIMM KOTIaMM NPUXORHTCA Ha Hasano
OTONMTEHOTO Ce30Ha.

NPU PO3XXUTE KOT/A YBEAUTECH, YTO

UMPKYNAUMA KAHAZbI
TENNOHOCUTENA ‘AbIMOXOAOB
‘OBECMEYEHA (CBOBOAHbBI

e

[ABIEHUE N0 MAHOMETPY,
YCTAHOB/IEHHOMY HA KOT/IE,
COOTBETCTBYET HOPME

VCnonb30BaTL Camoenbiie A KCnnyaTpoBaTb KOT
s

Koo, He oBopyRORaHHbE C Hencnpaasbin
aBTOwaTHKOR BesonacHoCTH WanoweTpann
1 KOHTPOREHOMEDHTET b e —
npvGopann yTpoicTEam
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Vicroumm: M4C Benapycu.

Pa6oTy No MOHTaXy 6bITOBbIX BOAOrPeii-
HbIX KOT/IOB M OTOMUTENbHOI CUCTEMbI BbINOHSTb
TONbKO CMNaMM Cneunann3npoBaHHbIX OpraHnsa-
uwit,

PaboTHMKaM, BbINOMHSIOWMM PabOoTkl N0
MOHTaXy 1 HaNlaaKe KOT/I08, POBOANTL ObyueHme
nonb3oBaTeneii C 0TMETKOI 06 3TOM B NacropTe
KoTna.

anZHaKaMVI OTpaBneHusa ABNATCA:
TSHKECTb B rONIOBE, CUbHOE cepaLiebneHie, WyM B
Ywax, rofioBokpyxeHue, obuias cnabocTb, TOWHO-
Ta, pBOTa, OAbIWKA, HapyLWeHWe ABUraTeNbHbIX
YHKUMIA.

B Liensix oka3aHus NepBoii NoMoLLy nocTpa-
[NaBleMy OT OTPaB/IeHNs yrapHbIM ra3oM cneayeT
TIPUHSITH CIIEAYIOWINE MEPbI:

BbLIHECTN NOCTPaAaBIIEro Ha CBeXMi
BO3AlyX, TEN/IO YKyTaTh ¥ He AABaTb YCHYTb;

BbI3BaTh CKOPYIO MEAMLIMHCKYIO MOMOLLb;

npu nNoTepe CO3HaHUA AaTb NOHIOXaTh
HalaTLIPHbIN CMPT.
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